
CIRCULAÇÃO LATERAL

ÁREA: 482.94 M2
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ÁREA: 16.82 M2

W.C MASCULINO

ÁREA: 16.82 M2
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método

de inst.

V

(V)
32 100

Iluminação (W)

100 1650 2128

Tomadas (W) Pot. total.

(VA)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

FCT FCA In'

(A)

Seção

(mm2)

Ic

(A)

Disj

(A)

dV parc

(%)

dV total

(%)

Status

4 ILUM -  SALA 4 F+N B1 220 V 4 158 128 S 128 1.00 0.70 1.0 2.5 24.0 10.0 0.06 1.24 Ok

d 4 158 128 S 128 0.70 1.0 2.5 24.0 Ok

5 ILUM - SALA 5 F+N B1 220 V 4 158 128 T 128 1.00 0.70 1.0 2.5 24.0 10.0 0.05 1.23 Ok

c 4 158 128 T 128 0.70 1.0 2.5 24.0 Ok

6 ILUM - WC MAS F+N B1 220 V 4 158 128 S 128 1.00 0.70 1.0 2.5 24.0 10.0 0.06 1.24 Ok

b 4 158 128 S 128 0.70 1.0 2.5 24.0 Ok

7 ILUM - WC FEM F+N B1 220 V 4 158 128 T 128 1.00 0.70 1.0 2.5 24.0 10.0 0.09 1.27 Ok

a 4 158 128 T 128 0.80 0.9 2.5 24.0 Ok

11 TUG - SALA 4 F+N+T B1 220 V 5 556 500 S 500 1.00 0.70 3.6 2.5 24.0 10.0 0.17 1.35 Ok

12 TUG - SALA 5 F+N+T B1 220 V 7 778 700 T 700 1.00 0.70 5.1 2.5 24.0 10.0 0.18 1.36 Ok

13 TUG - BANHEIROS F+N+T B1 220 V 4 500 400 S 400 1.00 0.70 3.2 2.5 24.0 10.0 0.17 1.35 Ok

19 AR COND - SALA 4 F+N+T B1 220 V 1 1833 1650 R 1650 1.00 0.70 11.9 4 32.0 10.0 0.42 1.60 Ok

20 AR COND - SALA 5 F+N+T B1 220 V 1 2364 2128 R 2128 1.00 0.70 15.4 4 32.0 13.0 0.53 1.71 Ok

21 ILUM - EXTERNA F+N B1 220 V 4 400 400 T 400 1.00 0.80 2.3 2.5 24.0 10.0 0.24 1.42 Ok

TOTAL 16 4 16 1 1 7063 6290 R+S+T 3778 1156 1356
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25 A

ILUM -  SALA 4    128 W 4

    10 A

2.5

TUG - SALA 5   700 W12

    10 A

2.5

ILUM - SALA 5    128 W 5

    10 A

2.5

TUG - BANHEIROS   400 W13

    10 A

2.5

ILUM - WC MAS    128 W 6

    10 A

2.5

AR COND - SALA 4  1650 W19

    10 A

4

ILUM - WC FEM    128 W 7

    10 A

2.5

AR COND - SALA 5  2128 W20

    13 A

4

TUG - SALA 4    500 W 11

    10 A

2.5

ILUM - EXTERNA   400 W21

    10 A

2.5

QD1

Potência Instalada (W)

R   3778

S   1156

T   1356

Total   6290

DPS

275 V - 40 KA

3#6(6)6 mm²

Conduto ø1 1/4"

 10 A

Verde

Legenda

Caixa de medição

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Luminária p/ lâmp. incand. anti-inseto - parede

Luminária p/ lâmpada vapor de sódio ovóide - sobrepor teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Refletor de led

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso
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